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1 Einleitung

Die Anleitung richtet sich ausschlie3lich an Elektrofachkréfte oder von Elektrofachkréften unterwiesene Personen. Sie enthélt
zusammengefasste Informationen zur Installation, Bedienung, Prifung und Wartung. Zur Vermeidung von Problemen und
Schéden bei der Installation und dem Betrieb des Gerates ist die Anleitung unbedingt zu beachten. Die folgenden Symbole
weisen auf besondere Gefahren hin bzw. erleichtern die auszufihrende Tatigkeit:

Achtung! Das Symbol weist auf besondere Gefahren hin, die Schaden an Personen oder Sachen zur Folge haben kénnen.
Ebenfalls kann durch die Beachtung der Hinweise ein erhdhter Aufwand bei der Durchfiihrung der Arbeiten vermieden werden.

Hinweis! Dieses Zeichen kennzeichnet einen Rat, um eine erforderliche Tatigkeit einfach auszufiihren.

2 BestimmungsgeméaRe Verwendung

Die angeschlossenen Leuchten miissen fiir einen Betrieb an Wechsel- und Gleichspannung geeignet sein.
Die Leuchten missen innerhalb der angegebenen Spannungsbereiche betrieben werden kdnnen.
Die Anschlussleistung der Leuchten darf 260W im Notbetrieb (220V DC) nicht Uiberschreiten.

Bei der Montage/Installation und dem Betrieb des Gerétes sind diese Anleitung und die glltigen Vorschriften unbedingt
einzuhalten. Schaden durch Nichtbeachtung sind von der Haftung, Gewahrleistung und Garantie ausgeschlossen.

3 Beschreibung

Dezentrales Sicherheitslichtgerat, Anordnung jeweils innerhalb eines Brandabschnitts, zur Versorgung von maximal 4x32
gleichspannungsgeeigneter Rettungszeichen- und/oder Sicherheitsleuchten.Die Notstromversorgung erfolgt tber wartungs-
arme, verschlossene Blei- oder Lithiumbatterien ( z.B. LifePo4 mit BMS ).

@ Ein Betrieb der Batterien bei einer Umgebungstemperatur <10°C und >25°C fiihrt zu einer Reduzierung der
Gebrauchsdauer, verbunden mit Kapazitatsverlusten und ggf. einem vorzeitigen Ausfall.

Das LPS260 muss zur Sicherstellung der Betriebsfunktion von geschultem Fachpersonal regelméfig — den giltigen Vorschrif-
ten entsprechend — gewartet werden. Arbeiten an der Anlage durfen nicht unter Spannung ausgefiihrt werden.

Ein Aufstecken der jeweiligen Anschlusslast darf nicht unter anliegender Spannung an den Ausgangsklemmen
erfolgen, da die Einschaltstrombegrenzung in diesem Fall nicht wirkt und insbesondere bei kapazitiven Lasten
die Ausgangsicherungen auslésen kénnen.

4  Technische Daten

4.1 Allgemein

Netzversorgung:

Spannung: 230 VAC +-10%

Strom ( ohne Last / Starkladung ): max. 0,85A
Strom ( mit max. Last / Starkladung): max. 3,1A
50 Hz

Ausgangsspannung;
230 VAC ( AC-Betrieb) +-10%
220VDC ( DC-Betrieb) + - 6%

Dauerleistung (DC-Betrieb):
Max. 260 W

Betriebsdauer:
1h/ 3h oder 8h

Zulassige Umgebungstemperatur:
+5 bis +40°C ( Elektronik )
0 bis +20°C ( Batterie )

Max. Leitungslénge:

500m ( je Gruppe )

Mindestanschlussleistung:

45W ( Gesamt )

Ladestrom:

Max. 9A

Tiefentladeschutz:

10,5V ( 1,75V pro Zelle)

Lufter:

Lufter an: Notbetrieb / Testbetrieb / Ladung bis 2A
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4.2 Anschluss Verbraucherleistung

i\ Die Leistungsaufnahme einiger Betriebsgeréate im DC-Betrieb ist im Einschaltzustand groRer als der Grenzwert der
Uberlast- bzw. Kurzschlussabschaltung des Gerétes. Ein Betrieb solcher Leuchten ist nicht zuldssig. Um die genaue
Betriebsdauer zu ermitteln, miissen auch die technischen Daten der verwendeten Vorschaltgerate beachtet werden.

Die Anschlussleistung sollte symmetrisch auf die 4 Leuchtengruppen ( Gruppe 1/ Gruppe 2 / Gruppe 3/ Gruppe 4 ) aufgeteilt
werden. Andernfalls darf die max. Anschlussleistung von 65W pro Leuchtengruppe nicht Giberschritten werden. Die
Gesamtleistung von 260W muss auf jeden Fall eingehalten werden.

maximale Anschlussleistung 260W
Betriebsdauer
Nennkapazitat (10h)
1h 75 Ah
3h 140 Ah
8h 280 Ah ( 2x 140 Ah ) max. 26.5A Entladestrom

Bleibatterien fur LPS260:

1x 12V /140Ah ( Triathlon LL12140)
1x12V/ 75Ah ( Triathlon LL12075 )

Die maximalen Akkuabmessungen betragen 345mm x 172mm x 274mm ( L x B x H ). Bei 8-stlindigen Betrieb muss ein
zusatzliches Batteriegehduse bestellt werden !

4.3 Betriebsarten
Fur folgende Betriebsarten kann das LPS260 eingesetzt werden =>
Stromuberwachender Betrieb oder Mischbetrieb ( Einzeltberwachung ).

Jede Leuchtengruppe des LPS260 kann entweder im stromiiberwachenden Betrieb oder Mischbetrieb betrieben werden. Der
gemeinsame Betrieb von Leuchten mit und ohne Mischbetriebsbaustein in einer Leuchtengruppe ist nicht zulassig. Das
LPS260 stellt 4 Leuchtengruppen zur Verfugung. Jede Leuchtengruppe besteht aus zwei Kreisen ( jeweils separat durch
Sicherungen getrennt ). Insgesamt stehen damit 8 Kreise bzw. Ausgénge zur Verfligung. Das LPS260 erkennt bei der
Anmeldung automatisch, ob ein stromilberwachender Betrieb oder Mischbetrieb innerhalb einer Gruppe vorliegt. Uber die
Bedienung des Touchscreens sind alle Einstellungen méglich bzw. Ausgaben tber den Zustand der Anlage einsehbar ( z.B.
Meldungen, Protokolle ).

4.3.1 Stromiberwachender Betrieb

- Max. 32 Leuchten pro Gruppe ( bei <= 65W Anschlussleistung pro Gruppe bei DC-Versorgung ).

- Jede Leuchtengruppe wahlweise in Dauer oder Bereitschaft konfigurierbar.

- Uberwachung des bei der Anmeldung der Leuchten anliegenden Stromsollwerts je Leuchtengruppe.
- Moglichkeit der relativen und absoluten Strommessung.

Absolute Strommessung: Fehlererkennung bei einer Abweichung von >=3W pro Leuchtengruppe. Geeignet fir Anlagen mit
einer hohen Anzahl an Endverbrauchern. Bei der absoluten Strommessung ist darauf zu achten, dass der Zustand der ange-
schlossenen Leuchten vor Einleitung eines Testbetriebs dem Zustand der Anlage vor dem Abgleich entspricht ( Dauerlicht oder
Bereitschaft ).

Bemerkung: Aufgrund von Umgebungsbedingungen ( z.B. Raumtemperatur, Erwarmung der Endleuchte durch Sonnenlicht,
Regelverhalten der Elektronik usw. ) kann die Stromaufnahme der einzelnen Leuchten schwanken. Andert sich der Aufnahme-
strom nur um 1mA, so kann dies bei 40 Leuchten zu einer Abweichung von mehreren Watt fihren. Damit wiirde ein Leucht-
mitteldefekt bei funktionierenden Endleuchten angezeigt. Sind entsprechende Umgebungsbedingungen bekannt, sollte - um
Falschmeldungen zu vermeiden - die relative Strommessung eingestellt werden.

Relative Strommessung: Fehlererkennung bei einer Stromabweichung von +-20% pro Leuchtengruppe. Werkseitig ist die
Anlage auf die relative Strommessung eingestellt.

Bei relativer Strommessung ist darauf zu achten, dass an jeder Gruppe mindestens 10W Anschlussleistung
angeschlossen werden, damit die prozentuale Fehlerabweichung hinsichtlich der Auswertung grof3 genug ist !
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4.3.2 Mischbetrieb

- Max. 32 Leuchten pro Gruppe ( bei <= 65W Anschlussleistung pro Gruppe bei DC-Versorgung ).
- Einzelliberwachung der Leuchten mit LPS260 konformen Schalt- und Uberwachungsmodulen.
- Bereitschafts- und Dauerlichtbetrieb innerhalb einer Gruppe mit Schalt- und Uberwachungsmodulen.

Allgemein qilt fur stromuberwachenden Betrieb und Mischbetrieb:

- Anzeige von aktuellen Fehler- bzw. Betriebszustanden auf dem Hauptmend.

- Statusanzeige zur Uberpriifung der einzelnen Gruppen.

- Meldungsspeicher mit 250 Anzeigen.

- Pruf- bzw. Protokollbuch mit Stérungsangabe je Leuchte ( Mischbetrieb ) und bis zu 730 mdglichen Protokollen.
- Einstellung der Ruhezeiten.

- Einstellung der Systemvorgaben.

- Einstellung der Netzwéchterfunktion.

- Einstellung der Informationsanzeige wie Geratebezeichnung- und kennung.

- Einstellung des Passwortes.

- Einstellung und Vergabe der Leuchtentexte.

- Einstellung von automatischen Testbetrieben ( Funktionstest, Brenndauertest, manueller Test ).
- Einstellung der Wartungsvorgaben.

- Mdglichkeit der Abrufung der Protokolle tiber ein Netzwerk-Interface.

- Einstellung der Systemsprache direkt Giber das Hauptmen.

Alle Punkte werden ausfuhrlich unter dem Kapitel 7 ,Meniibedienung des Touchscreens” beschrieben.

Um Schaden an Personen oder Sachen zu vermeiden, sind die meisten Einstellungen bzw. Bereiche nur

Nach Inbetriebnahme der Anlage ( siehe Kapitel 8 Inbetriebnahme ) sollte ein Passwort fiir den Benutzer und
den Administrator vergeben werden. Werksseitig ist das Passwort bei Auslieferung fur Benutzer und Administrator

-l mit der Eingabe eines Passwortes durch autorisierte Personen moglich !

auf ,0000“ gesetzt.
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Klemme Zugehorige | Beschreibung Hinweise
Sicherung
1/2/3 F8/F9 Netzanschluss Bei Ausfall der Spannung oder Ausfall der Sicherungen schaltet das LPS in
Ladephase 230V~ | den Batteriebetrieb um
4/5/6/7 F10/F11/F12 | Dauerlicht 230V~, | Betriebsart Mischbetrieb
8/9/10/11 F13 geschaltetes Gruppe 1: Briicken der Spannung von Klemme 4 nach 8
Dauerlicht 230V~, | Gruppe 2: Briicken der Spannung von Klemme 5 nach 9
Bereitschaftslicht | Gruppe 3: Briicken der Spannung von Klemme 6 nach 10
Gruppe 4: Bricken der Spannung von Klemme 7 nach 11
Einstellungen fir DS/BS erfolgt an den Mischbetriebsbausteinen
Betriebsart Stromiberwachung
Gruppe 1 Dauerschaltung: Briicken der Spannung von Klemme 4 nach 8
Gruppe 2 Dauerschaltung: Briicken der Spannung von Klemme 5 nach 9
Gruppe 3 Dauerschaltung: Briicken der Spannung von Klemme 6 nach 10
Gruppe 4 Dauerschaltung: Briicken der Spannung von Klemme 7 nach 11
Keine Uberbriickung = Bereitschaftslicht.
Gruppe 1 geschaltetes Dauerlicht:
Schalter von Klemme 4 nach 8
Gruppe 2 geschaltetes Dauerlicht:
Schalter von Klemme 5 nach 9
Gruppe 3 geschaltetes Dauerlicht:
Schalter von Klemme 6 nach 10
Gruppe 4 geschaltetes Dauerlicht:
Schalter von Klemme 7 nach 11
12/13/14 F14/F15 Leuchtengruppe 1 | Auf richtige Polaritat der Verbraucher ist unbedingt zu achten,
Kreis 1 insbesondere bei der Verwendung von Mischbetriebsbausteinen !
15/16/17 F16/F17 Leuchtengruppe 1 | Auf richtige Polaritéat der Verbraucher ist unbedingt zu achten,
Kreis 2 insbesondere bei der Verwendung von Mischbetriebsbausteinen !
18/19/20 F18/F19 Leuchtengruppe 2 | Auf richtige Polaritat der Verbraucher ist unbedingt zu achten,
Kreis 1 insbesondere bei der Verwendung von Mischbetriebsbausteinen !
21/22/23 F20/F21 Leuchtengruppe 2 | Auf richtige Polaritat der Verbraucher ist unbedingt zu achten,
Kreis 2 insbesondere bei der Verwendung von Mischbetriebsbausteinen !
24/25/26 F22/F23 Leuchtengruppe 3 | Auf richtige Polaritat der Verbraucher ist unbedingt zu achten,
Kreis 1 insbesondere bei der Verwendung von Mischbetriebsbausteinen !
27/28/29 F24/F25 Leuchtengruppe 3 | Auf richtige Polaritat der Verbraucher ist unbedingt zu achten,
Kreis 2 insbesondere bei der Verwendung von Mischbetriebsbausteinen !
30/31/32 F26/F27 Leuchtengruppe 4 | Auf richtige Polaritat der Verbraucher ist unbedingt zu achten,
Kreis 1 insbesondere bei der Verwendung von Mischbetriebsbausteinen !
33/34/35 F28/F29 Leuchtengruppe 4 | Auf richtige Polaritat der Verbraucher ist unbedingt zu achten,
Kreis 2 insbesondere bei der Verwendung von Mischbetriebsbausteinen !
36/37/38 Meldekontakt: Bei Netzbetrieb ist Kontakt 37/36 geschlossen
Netzbetrieb / Bei Notbetrieb ist Kontakt 37/38 geschlossen
Notbetrieb
Schaltleistung der Kontakte: 2000VA ( 8A/250VAC )
39/40 Meldekontakt: Bei aktivierter Notlichtblockierung ist Meldekontakt 39/40 geschlossen
Notlichtblockierung
Bereitschaftslicht | Bei Netzwéachter- und Panikschalterauslosung ( Bereitschaftslicht wird
Ein eingeschaltet ) ist Meldekontakt 39/40 gedffnet.
Schaltleistung der Kontakte: 2000VA ( 8A/250VAC )
41/42/43 Meldekontakt: Bei folgenden Storungen ist Kontakt 42/43 geschlossen
Allgemeiner Stor- | - Akkukapazitatsfehler im letzten Test
meldekontakt - Leuchtenfehler im letzten Test

- Ladestérung

- Gerat abgeschaltet
- Uhr Batterie leer

- Netzwéchter

Schaltleistung der Kontakte: 2000VA ( 8A/250VAC )
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44/45 F30

12V Ausgang

Spannungsversorgung fur zuséatzliche Peripherie z.B. Fernmeldetableau.
Max. Stromentnahme = 100mA ! Klemme 44 = +12V / Klemme 45 = GND

46/47

Netzwachter 1
(12v)

Uberwachung eines 2 Netzes mit Hilfe eines Netzwachters. Bei Ausfall
dieses Netzes wird ein Kontakt ( in Reihe mit 1K Widerstand ) tiber den
Klemmen 46/47 unterbrochen. Ebenfalls wird ein Kurzschluss an den
Klemmen erkannt. Bei aktivierter Netzwachterfunktion werden die
zugeordneten Leuchtengruppen bzw. deren Bereitschaftsleuchten ein-
geschaltet. Aktivierung / Deaktivierung und Zuordnung erfolgt tiber das
Mend.

48/49

Netzwachter 2
(12v)

Uberwachung eines 2 Netzes mit Hilfe eines Netzwachters. Bei Ausfall
dieses Netzes wird ein Kontakt ( in Reihe mit 1K Widerstand ) Uiber den
Klemmen 48/49 unterbrochen. Ebenfalls wird ein Kurzschluss an den
Klemmen erkannt. Bei aktivierter Netzwachterfunktion werden die
zugeordneten Leuchtengruppen bzw. deren Bereitschaftsleuchten ein-
geschaltet. Aktivierung / Deaktivierung und Zuordnung erfolgt Uber das
Mend.

50/51

Netzwachter 3
(12v)

Uberwachung eines 2 Netzes mit Hilfe eines Netzwéachters. Bei Ausfall
dieses Netzes wird ein Kontakt ( in Reihe mit 1K Widerstand ) Uiber den
Klemmen 50/51 unterbrochen. Ebenfalls wird ein Kurzschluss an den
Klemmen erkannt. Bei aktivierter Netzwachterfunktion werden die
zugeordneten Leuchtengruppen bzw. deren Bereitschaftsleuchten ein-
geschaltet. Aktivierung / Deaktivierung und Zuordnung erfolgt Giber das
Mend.

52/53

Netzwachter 4
(12v)

Uberwachung eines 2 Netzes mit Hilfe eines Netzwéachters. Bei Ausfall
dieses Netzes wird ein Kontakt ( in Reihe mit 1K Widerstand ) Uber den
Klemmen 52/53 unterbrochen. Ebenfalls wird ein Kurzschluss an den
Klemmen erkannt. Bei aktivierter Netzwachterfunktion werden die
zugeordneten Leuchtengruppen bzw. deren Bereitschaftsleuchten ein-
geschaltet. Aktivierung / Deaktivierung und Zuordnung erfolgt Giber das
Mend.

54/55

Panikschalter

Bereitschaftsleuchten zentral einschalten : Schalter schlie3en.
Bereitschaftsleuchten zentral ausschalten : Schalter 6ffnen.

56/57

Notlichtblockierung
( Standard )

Passiv: Aktivierung durch Briicken der Klemmen 56/57.

56/57 | -
- Optional -

Notlichtblockierung
( bei Bestellung
anzugeben)

Aktiv: Aktivierung durch Anlegen einer Steuerspannung. Zulassige Steuer-
spannung 6 bis 12V DC.

58/59

Externer Lufter

Anschlussmdglichkeit fiir einen externen Lifter ( potentialfreier Kontakt ).

Schaltleistung der Kontakte: 2000VA ( 8A/250VAC )

ACHTUNG: Die Klemmen kénnen spannungsfiuhrend sein.
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Stand: 23.03.2017

LPS260

6 Menistruktur des Touchscreens
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7 Meniibedienung des Touchscreens
7.1 Hauptbildschirm
Bild1:

Zustandsanzeigen

FIRMAXYZ /' proToTYP5

Do, 12. Jan 2017 07:19:00
Akkuspannung: 18.7V  Ladestrom: 1.99A

NETZBETRIEB

BS Manuellaus  Quit. Tiefentldg. BT Anforderung  Quit. Summer

- N /

e N Reiteranzeigen

Sprach-lcons Menu-lcon

7.1.1 Anzeigen auf dem Hauptbildschirm

Im oberen Drittel des Hauptbildschirms ( Bild 1) wird die aktuelle Geratebezeichnung bzw. Geratekennung, sowie das aktuelle
Datum und die Uhrzeit angezeigt. Darunter erfolgt die Anzeige von Akkuspannung und Ladestrom.

Im mittleren Drittel des Hauptbildschirms werden die aktuellen Zustande der Anlage dargestellt z.B. Netzbetrieb oder Notbetrieb
( siehe auch Bild 1 ). Auch Fehlermeldungen wie Ladestérung, Leuchtmittel- und Akkukapazitatsfehler werden angezeigt.
Fehlermeldungen werden grundsétzlich rot hinterlegt =>

Bild 2:

IRMA XYZ
Eo. 12. Jan 2017 07:54:17 PROTOTYP 5

Akkuspannung: 00.0V  Ladestrom:
AKKUKAPAZITAT
LADESTORUNG

BSManuellaus  Quit. Tiefentldg. BT Anforderung  Quit. Summer
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Bei Auslésung der Netzwachterfunktion erfolgt eine Anzeige mit Angabe welcher Netzwéchter ausgeldst hat. Im nachfolgenden
Bild haben alle Netzwachter ausgeldst, also Netzwachter 1, 2, 3 und 4 =>

Bild 3:

FIRMA XYZ PROTOTYP 5

Do, 12. Jan 2017 08:31:09

Akkuspannung: 13.4V  Ladestrom: 7.02A
NETZWACHT -1-2-3-4

NETZBETRIEB

— Quit. Tiefentldg. BT Anforderung  Quit. Summer

[Bexiitire Netzwachter fidinfo -
Sz 8

| TS

@ WWW. ELEKTROPLANET.CH
[* INFO@ELEKTROPLANET.CH

Beriihrt man die gelb hinterlegte Info-Zeile ,Beriihre Netzwéchter fir Info*, so erhalt man weitere Informationen.

Folgende Reiter werden auf dem Hauptbildschirm angezeigt:

- BS Manuell aus

- Quit. Tiefendladung
- BT Anforderung

- Quit. Summer

Sind die Reiter gelb hinterlegt, so kann durch die Beriihrung auf den jeweiligen Reiter eine Funktion ausgeldst
werden z.B.:

- BS Manuell aus: Ausschalten der Bereitschaftsleuchten nach Ansprechen und Netzwiederkehr bei Netzwachtern bzw.
Notbetrieb.

- Quit. Tiefentladung: Quittierung der Tiefentladungsanzeige nach erfolgter Tiefentladung und erneuter Netzzuschaltung
oder Neustart.

- BT Anforderung: Manuelle Auslésung des Brenndauertests.

- Quit. Summer: Ausschalten des Summers bei Fehlermeldung.

41°44°950°10 44

&L +41°44°950°10°10

L
=+

Bemerkung: Die Reiter sprechen zum Teil nur an, wenn unter ,Einstellungen” im Hauptmeni auch die entsprechenden
Vorgaben eingestellt wurden ( z.B. Summer An ).

Hauptbildschirm angezeigt. Zuriickgesetzt werden kann der Fehler aber nur durch einen erfolgreichen Brenn-

Akkukapazitatsfehler konnen durch jede Art von Testbetrieb erzeugt werden. Der Fehler wird dann auf dem
dauer- oder manuellen Test. Ein erfolgreicher Funktionstest kann den Fehler nicht l6schen !

7.1.2 Umstellung der Sprache

Die Umstellung der Sprache erfolgt direkt tber den Druck auf das jeweilige Sprach-Icon.

Bild 4:

A XYZ
fl):c!.l?ZMJan 2017 07:19:00 PROTOTYP 5

Akkuspannung: 13.7V  Ladestrom: 1.99A

CH-8335 HITTNAU

NETZBETRIEB

h\ INDUSTRIESTRASSE 2

BS Manuell aus  Quit. Tiefentldg. BT Anforderung  Quit. Summer

Sprach-lcons
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7.1.3 Wechsel in das Hauptmeni

Durch Driicken des Menii-lcons wird der Hauptbildschirm verlassen und man gelangt in das Hauptmeni =>

Bild 5:

EHRLICH + EINFACH * SICHER

& ELEKTROPLANET

A XYZ
g(!.aMan 2017 07:19:00 PROTOTYP 5

Akkuspannung: 13.7V  Ladestrom: 1.99A

NETZBETRIEB

BS Manuellaus = Quit. Tiefentidg. BT Anforderung = Quit. Summer

2

Menu-lcon

Bild 6:

Hauptmentu

Status Ruhezeit Passwort
Meldungen Einstellungen Leuchtentexte
Protokolle Netzwachter Testbetrieb

Info Wartung

*
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7.2 Hauptmeni

Das Hauptment ( Bild 6 ) besteht aus folgenden Bedienungsreitern:

7.2.1 Statusmenu ( Status)

Im Statusmenu wird der aktuelle Zustand der angeschlossenen Leuchten pro Gruppe nach einer Anmeldung oder einem Test-
betrieb angezeigt. Das Statusmeni beginnt dabei immer mit Leuchtengruppe 1. Uber die Pfeiltasten unten rechts kann auf die
nachst héhere oder niedrigere Gruppe gewechselt werden. Durch Driicken des Meni-Icons gelangt man wieder in das Haupt-
mend.

Bild 7:
Leuchtengruppe Aktueller Zustand

Status Leuchtengruppe 1

Stromiiberwachte Gruppe 0K

/

Pfeiltasten Meni-Icon

Bild 8:

Bei Anzeige einer defekten Leuchtengruppe ( nach Testbetrieb ) wird bei stromiberwachender Ausfiihrung folgende
Meldung im Statusmeni angezeigt =>

Status Leuchtengruppe 1

Stromiberwachte Gruppe Fehler

Technische Anderungen vorbehalten Seite 13 von 48

@ WWW. ELEKTROPLANET.CH
[* INFO@ELEKTROPLANET.CH

41°44°950°10 44

&L +41°44°950°10°10

L
=+

CH-8335 HITTNAU

yh\ INDUSTRIESTRASSE 2



EHRLICH + EINFACH * SICHER

& ELEKTROPLANET

LPS260 Stand: 23.03.2017

Bei Mischbetrieb ( Einzeliiberwachung ) wird die Anzahl der angemeldeten Leuchten und deren Zustand angezeigt. Alle
angemeldeten Leuchten sind dabei griin hinterlegt ( nicht angemeldetete Leuchten grau ). Die Darstellung der jeweiligen
Gruppe erfolgt mit der Unterteilung in Kreis 1 und Kreis 2 und der maximal méglichen Anzahl von 32 Leuchten pro Gruppe
bzw. 16 Leuchten pro Kreis.

Im nachfolgenden Beispiel ( Bild 9) sind insgesamt 27 Leuchten in Leuchtengruppe 1 angemeldet. Leuchten 12 bis 16 in
Kreis 1 sind nicht angemeldet.

Bild 9:

Status Leuchtengruppe 1
T

Kreis 1
09 10 n

0 02 A 06 07

09‘; 'o N I I‘ ‘5

Fllﬂetﬂt Il ‘ j | [ e [ll
Leuchtemymbolwﬁhm W R ‘l ’ y!'.

Defekte Leuchten werden nach einem Testbetrieb rot hinterlegt, fehlende Leuchten hingegen blau. In Bild 10 ist Leuchte 02 in
Kreis 1 defekt, Leuchte 01 fehlt hingegen.

Bild 10:

Status Leuchtengruppe 1

0 02 03
Kreis 1

09 10 1

01 02 03

09 10 "
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Es besteht die Mdglichkeit tber das Driicken des jeweiligen Leuchtensymbols ( bzw. des Zahlenfeldes ) ndhere Informationen
Uiber den Zustand der Leuchte und den Leuchtenort zu bekommen.

Bild 11:

Leuchtensymbol bzw. Zahlenfeld

Status Leuchtengruppe 1

Kreis 1

Gruppe 1 Kreis 1 Leuchte 2
Grp.1 Kr.1 Tiefgarage
Leuchtrmittelfehler

Kreis 2

Fur Details
Leuchtensymbol beriihren

7.2.2 Meldungsmenii ( Meldungen )

Im Meldungsmenu/ —speicher werden alle Meldungen bzw. Funktionsauslésungen der Anlage chronologisch nach Datum und
Uhrzeit protokolliert. 250 Anzeigen stehen zur Verfiigung. Die jeweils alteste Meldung wird bei einem Neueintrag tberschrie-
ben. Uber die Pfeiltasten besteht die Maglichkeit zu ,blattern” und &ltere Eintrage auszulesen. Uber das Miilleimer-Icon kann
der gesamte Meldungsspeicher geldscht werden ( nach Passwort-Eingabe ). Durch Driicken des Meni-lcons gelangt man
wieder in das Hauptmend.

Bild 12:

Meldungen Seite 01

09:02 MT beendet

08:58 MT gestartet
124 08:39 Netzwachter programmiert
' 12Jan2017 08:30 Netzwachter programmiert

12Jan2017 08:26 Anmeldung Gruppe 4
12Jan2017 08:26 Anmeldung Gruppe 3
12Jan2017 08:26 Anmeldung Gruppe 2
12Jan2017 08:26 Anmeldung Gruppe 1
12 Jan 2017 08:23 Einstellungen programmiert
12Jan2017 0821 Neustart

Mulleimer-lcon Menu-lcon
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7.2.3 Protokollmenii ( Protokolle )

Im Protokollbuch werden bis zu 730 mégliche Protokolle hinterlegt. Das jeweilige Protokoll wird mit Datum / Uhrzeit und der Art
des Tests ( Manueller Test = MT / Funktionstest = FT / Brenndauertest = BT / Verschobener Funktionstest = VF / Verscho-
bener Brenndauertest = VB / Wartungstest = WT ) aufgefuhrt. Bei fehlerhaften Tests wird die Schrift des jeweiligen Protokolls
rot angezeigt. Uber die Bedienung der Pfeiltasten kann entweder zeilenweise (-1 / +1 ) oder seitenweise ( -10/ +10 ) das
jeweilige Zeilenprotokoll angesteuert werden. Das ausgewahlte Protokoll ist dann grau hinterlegt.

Bild 13:

Protokolle Seite 01

!

"MT 12 Jan 2017 08:11 AkkuOK Leuchten Fehler
IT 12 Jan 2017 08:04 AkkuOK Leuchten Fehler
MT 12 Jan 2017 07:47 AkkuFehler Leuchten OK

'MT 12 Jan 2017 07:06 AkkuOK Leuchten OK
'MT 10.Jan 2017 1326 AkkuOK Leuchten Fehler
FT 10.Jan 2017 00:08 AkkuOK Leuchten OK
FT 09.Jan 2017 00:07 AkkuOK Leuchten Fehier
'FT 08 Jan 2017 00:08 AkkuOK Leuchten OK
'MT 06.Jan 2017 14:09 AkkuOK Leuchten OK

Uber das Miilleimer-lcon kann der gesamte Protokollspeicher geléscht werden ( nach Passwort-Eingabe ). Durch Driicken des
Meni-Icons gelangt man wieder in das Hauptmen. Durch Driicken des einzelnen grau hinterlegten Zeilenprotokolls kdnnen
néhere Informationen Uber die jeweiligen Einzelprotokolle abgerufen werden =>

7.2.3.1 Anzeige von defekten Leuchten bei stromiiberwachenden Betrieb

Bild 14:

Auf- und Abpfeiltasten

Zuriick zur Protokollseite

Mit den Auf- und Abpfeiltasten kann die jeweilige Gruppe 1 bis 4 aufgerufen werden ( stromuberwachender Betrieb ).
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7.2.3.1.1 Manueller Eintrag von defekten Leuchten

Bei stromlberwachenden Betrieb werden keine Fehler von Einzelleuchten protokolliert. Es erfolgt immer eine Gruppenfehler-
meldung. Um trotzdem aussagekraftige Protokolle zu bekommen, besteht die nachtragliche Mdéglichkeit defekte Leuchten
in das Protokoll einzutragen. Dazu wird auf die Fehlermeldung in roter Schrift gedriickt =>

Bild 15:

Fehiermaidung

Nachfolgend erscheint eine Aufstellung des manuellen Prifbuchs. Zur Kennzeichnung der defekten Leuchte wéahit man durch
Bertihrung einfach die entsprechende Zeile der Leuchte an. Die Zeile wird daraufhin rot hinterlegt und somit als defekt gekenn-
zeichnet. Nach Abspeicherung liegt ein eindeutiges Protokoll vor.

Bild 16:

Gekennzeichnete defekte Leuchte

Gruppe 1|Kreis 1 MT 18, Jan 2017 1327
| Leuchte
(1N Grp | Kr | Leuchte 01 LR Grp.1 Kr.1 Leuchte 09
U Grp 1 Ki 1 Leuchte 02 Grp.1 Kr.1 Leuchte 10
i< Grp.1 Kr.1 Leuchte 03 Grp.1 Kr 1 Leuchte 11
UEN Gip.1 Kr.1 Leuchte 04 Grp.1 Kr 1 Leuchte 12
Grp.1 Kr 1 Leuchte 05 Grp.1 Kr 1 Leuchte 13
06 | Grp 1 Kr 1 Leuchte 14

Ul Grp 1 Kr 1 Leuchte 07 Grp.1 Kr 1 Leuchte 15
LR Grp 1 Ki ] Leuchte 08 Grp 1 Kr 1 Leuchte 16

7.2.3.2 Anzeige von defekten Leuchten bei Mischbetrieb

Bei Mischbetrieb erfolgt eine automatische Aufstellung von 8 Leuchten pro Seite. Mit den Auf- und Abpfeiltasten kann die
jeweilige Gruppe bzw. die jeweiligen Kreise aufgerufen und deren Fehlermeldungen angezeigt werden =>

Bild 17:

Beispiel: Gruppe 1, Kreis 1 Leuchte 03 mit Leuchtmittelfehler.
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7.2.4 Ruhezeitmeni ( Ruhezeit)

7.2.4.1 Manuelle Ruhezeit

Es besteht die Moglichkeit das Dauerlicht wahrend Ruhezeiten ( z.B. Ferien, Nachts ) abzuschalten und damit Energie
einzusparen. Das Dauerlicht l&sst sich manuell fir einen unbegrenzten Zeitraum ausschalten. Hierzu muss der Reiter
,Man. Ruhezeit Inaktiv* gedriickt werden. Bei manueller Abschaltung werden alle Gruppen ausgeschaltet =>

Bild 18:

Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00.00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00

Reiter Man. Ruhezeit Inaktiv

Bild 19:

Ruhezeit Woche Seite 1

Start Stop

Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00

Bemerkung: Ausgeldste Ruhezeiten werden auch auch dem Hauptbildschirm angezeigt !
7.2.4.2 Ruhezeit Woche
Fir die Einstellung der ,Ruhezeit Woche" stehen 28 Speicherplatze zur Verfugung, um tégliche Abschaltintervalle einzustellen.

Die Eingabe ist auf 4 Seiten verteilt. Diese kdnnen Uber die Seitenwahltasten ausgewahlt werden. Zur Auswahl der Zeile muss
die Zeilenwahltaste gedriickt werden. Die ausgewabhlte Zeile ist dann grau hinterlegt =>

Bild 20:

Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00
Mo 00:00 Mo 00:00

Zeilenwahl Seitenwahl Speicherung Menii-lcon
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Zur jeweiligen Programmierung muss die grau hinterlegte Zeile gedriickt werden und nachfolgend Startzeit und Stoppzeit
sowie die gewiinschte abzuschaltende Gruppe eingegeben werden =>

Bild 21:

Stop

-

Gruppe1  Gruppe2  Gruppe3  Gruppe 4

Die Anderung des Wochentages oder der Uhrzeit erfolgt (iber die Icons Plus und Minus. Die Auswahl erfolgt tiber das Icon SET.
Die Auswahl ist grau hinterlegt. Die Ruhezeit kann tagesubergreifend eingestellt werden. Durch Driicken der einzelnen
Gruppentasten werden die ausgewahlten Gruppen fir die entsprechend programmierten Ruhezeiten aktiviert =>

Bild 22:

Start Stop

D 06,00 =

Gruppel1  Gruppe2 = Gruppe3  Gruppe 4

9 @ -@

Nachfolgend wird mit dem OK-Icon bestéatigt und man gelangt wieder in das Ruhezeitmeni mit der Anzeige der
Programmierung =>

Bild 23:

Man. Ruhezeit Inaktiv v ‘ } E

Speicherung Meni-icon

Durch Driicken des Speicher-lcons ( Passwortabfrage ) wird die Programmierung tbernommen. Durch Driicken des Menu-
Icons gelangt man wieder in das Hauptmen.
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7.2.4.3 Ruhezeit Jahr

Fir die Einstellung der ,Ruhezeit Jahr* stehen 14 Speicherplatze zur Verfliigung, um Abschaltintervalle einzustellen. Die
Eingabe ist auf 2 Seiten verteilt.

Bemerkung: Sollte bei Aufruf des Ruhezeitmenls erst die Seiten fur die ,Ruhezeit Woche* erscheinen, so kann tber
weiteres Driicken der Seitenwahltasten das ,Ruhezeit Jahr* Einstellungsmenu aufgerufen werden.

Bild 24:

Ruhezeit Jahr Seite 1
tart Stop

01 Jan 01:01 01 Jan 01:01
! 1 01 Jan 01:01

01 Jan 01:01
01 Jan 01:01
01 Jan 01:0!
01 Jan 01:01

Man. Ruhezeit Inaktiv A 4 ‘ ' B

Die Bedienung und Einstellung des ,Ruhezeit Jahr Menls erfolgt genauso wie bei der Programmierung des ,Ruhezeit Woche*
Menis ( siehe auch 7.2.4.2 Ruhezeit Woche ).

Eine manuelle Steuerung hat Vorrang vor einer programmierten ,Ruhezeit Jahr”, die wiederum Vorrang vor einer
programmierten ,Ruhezeit Woche" besitzt.

Waéhrend einer Ruhezeit Gberbriickt ein Netzwachter, sofern aktiviert, die Ruhezeit und schaltet das Dauerlicht ein. Die
zugehorige Gruppe wird trotz Ruhezeit eingeschaltet.
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7.2.5 Einstellungsmenii ( Einstellungen )

7.2.5.1 Grundsatzliches zum Einstellungsmenii

Im Einstellungsment werden grundsétzliche Programmierungen und Einstellungen vorgenommen, die wesentlich fur den
ordnungsgemafen funktionalen Betrieb der Anlage sind. Das Meni besteht aus 2 Seiten, die jeweils tber die Pfeiltasten
aufgerufen werden kénnen. Auch hier erfolgt die Eingabe bzw. Einstellung vorwiegend tber ein Passwort.

Seite 1 =>

Bild 25:

Einstellungen

Anmeldung Gp1@ Gp2@ Grp3@ Gp4@ START
Summer @ Aus Bereitschaftslicht aus Manuell @
Rilckschaltverzogerung min

Datum/Uhrzeit

Pfeiltasten Speicherung Meni-lcon

Alle Einstellungen missen tber die Bedienung des Speicher-lcons ( Speicherung ) abgespeichert werden. Durch
Druicken des Menu-Icons gelangt man wieder in das Hauptmend.

Seite 2 =>

Bild 26:
Einstellungen

Protokolltyp Selecta @ Akku-Typ P @

Stromtyp Absolut @ Abgleich Netz/Akku START

Einstellbarer Meldekontakt Notlichtblockierung @

System abschalten Display Kalibrierung Werkseinstellungen

4 » B B
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Folgende Einstellungen kénnen im Einstellungsmeni vorgenommen werden:

- Anmeldung der Gruppen bzw. Auswahl der anzumeldenden Gruppen
- Summer Aus/Ein

- Bereitschaftslicht aus ( manuell oder automatisch )

- Ruckschaltverzégerung ( Einstellung )

- Datum/Uhrzeit ( Einstellung )

- Protokolltyp ( Selecta oder Twin )

- Akkutyp ( PB oder LI )

- Stromtyp ( relativ oder absolut )

- Abgleich Netz / Akku

- Einstellbarer Meldekontakt ( Notlichtblockierung oder Bereitschaftslicht ein )
- System abschalten

- Display Kalibrierung

- Werkseinstellungen

7.2.5.2 Anmeldung der Gruppen bzw. Auswahl der anzumeldenden Gruppen

Die Anmeldung der Gruppen erfolgt bei der Inbetriebnahme der Anlage oder wenn z.B. neue Endgeréte an die Anlage
angeschlossen werden oder die Herausnahme von Endgeréten erfolgt. Jede Anderung in den Gruppen erfordert also
eine neue Anmeldung. Die Anmeldung kann gruppenweise ausgewahlt werden, so dass nicht angemeldete Gruppen
bei Testdurchlaufen nicht ausgewertet werden. Bei jeder neuen Anmeldung erfolgt vor dem eigentlichen Anmeldungs-
durchlauf eine Warmlaufzeit von 3 Minuten, unabhéngig davon ob Mischbetrieb ( Einzeliberwachung ) vorliegt.

Die Auswahl der Gruppen erfolgt tber die Gruppenbuttons. Die Anmeldung der ausgewahlten Gruppen erfolgt nachfolgend

durch Dricken des Start-Icons ( Passworteingabe ). Nach Beendigung der Anmeldung werden die gemessenen Werte
automatisch abgespeichert ( eine manuelle Speicherung ist nicht nétig ) !

Gruppe 1 und 2 werden nachfolgend nicht angemeldet =>
Bild 27:

Gruppenbuttons_
/ | \ N

\
N\

Einstellungen N

Start-Icon

Anmeldung & -- [ Grp3 &S "Grp 4@ START
Summer @b Aus Bereitschaftslicht aus @ Automatisch
Riickschaltverzdgerung min +

Datum/Uhrzeit

Werksseitig sind alle 4 Leuchtengruppen aktiviert.
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7.2.5.3 Summer Aus/Ein

Soll der Summer bei Fehlermeldungen ausl8sen, so muss er Uber den Summerbutton aktiviert werden. Nachfolgend
muss die Anderung Uber das Driicken des Speicher-Icons gespeichert werden =>

Bild 28:
Summerbutton

Einstellungen

Anmeldung ® /O Gp3@ Grp4@ START

Summer @Aus | Bereitschaftslichtaus @) Automatisch
Riickschaltverzagerung min

Datum/Uhr zeit SET

4 » B 8

Speiche}ung

Werksseitig ist der Summer ausgeschaltet ! Ein ausgeldster Summer kann direkt Gber den Hauptbildschirm deaktiviert
werden ( Betatigung des Reiters ,Quit. Summer*, siehe auch Kapitel 7.1.1 ). Ein aktivierter Summer l6st aus bei
Netzwéchter / Notbetrieb / Akkufehler im Test / Leuchtenfehler / Ladestorung / Uhr Batterie leer.

7.2.5.4 Bereitschaftslicht aus

Spricht ein Netzwachter an oder wird der Panikschalter betatigt, so werden alle Bereitschaftsleuchten eingeschaltet ( bei
Netzwachter je nach gewahlter Gruppe ). Es besteht die Méglichkeit tiber den ,Bereitschaftslicht aus” - Button nach
Netzwiederkehr in den Unterverteilungen ( Netzwachter ) oder nach Zuriickschalten des Panikschalters, die Bereitschafts-
leuchten automatisch oder manuell auszuschalten.

Bild 29:

Bereitschaftslicht aus-Button

Einstellungen
Anmeldung @ ®- Grp3@ \Grp4@ START

Summer @ Aus Bereitschaftslicht aus . Automatisch

Riickschaltverzogerung min

Datum/Uhrzeit

Die manuelle Ausschaltung ist insbesondere bei Versammlungsstétten zu beachten !

Die manuelle Ausschaltung kann direkt tber den Hauptbildschirm durchgefiihrt werden ( Betétigung des Reiters ,BS Manuell
aus” siehe auch Kapitel 7.1.1).
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7.2.5.5 Rickschaltverzdégerung

Wird ein Notbetrieb beendet oder die Bereitschaftsleuchten nach Ende eines aktivierten Netzwéchters oder Panikschalters
wieder ausgeschaltet, so besteht die Moglichkeit den Zustand des Notfalls und der damit verbundenen eingeschalteten
Leuchten trotz Netzwiederkehr etwas zu verlangern ( z.B. bei Gbergreifenden Brandabschnitten ). Die Riickschaltverzégerung
betrégt im Minimum 1 Minute und kann durch Driicken der + und — Tasten auf max. 10 Minuten eingestellt werden.

Bild 30: . .
Rickschaltverzégerung

\ 5

Einstellungen

Anmeldung & - & - Gp3I@ Gp4@ START

\

Summer ‘ Aus Bereitschaﬂslicht_ aus @ Automatisch

\

Riickschaltverzdgerung min .

Datum/Uhrzeit

Bei einem Notbetrieb und Netzwiederkehr wird die verbleibende Zeit bis zur Rickschaltung auf Netzbetrieb auf dem Hauptbild-
schirm angezeigt =>

Bild 31:

LPS-260 ™

Mo, 16. Jan 2017 13:42:30
Akkuspannung: 11.8V  Entladestrom: 224 A

EHRLICH + EINFACH * SICHER

& ELEKTROPLANET

NOTBETRIEB

BS Manuell aus ~ Quit. Tiefentldg. BT Anforderung  Quit. Summer

Beendigung des Notbetriebs in 97 Sekunden

Technische Anderungen vorbehalten Seite 24 von 48

@ WWW. ELEKTROPLANET.CH
[* INFO@ELEKTROPLANET.CH

41°44°950°10 44

&L +41°44°950°10°10

L
=+

CH-8335 HITTNAU

‘yh\ INDUSTRIESTRASSE 2



EHRLICH + EINFACH - SICHER

& ELEKTROPLANET

LPS260 Stand: 23.03.2017

7.2.5.6 Datum/Uhrzeit

Zur Einstellung von Datum und Uhrzeit wird das SET-Icon gedriickt. Nachfolgend erscheint der ausgewahlte Bereich in

der ,Datums und Uhrzeit“- Anzeige grau hinterlegt. Durch Driicken der + und — Taste kann der ausgewéhlte Bereich geandert
werden. Durch jedes Driicken des SET-Icons gelangt man zum néchsten Eingabefeld z.B. vom Wochentag auf den
Kalendertag.

Bild 32:

Einstellungen

Anmeldung

Summer @ Aus Bereitschaftslichtaus @) Automatisch

Riickschaltverzogerung min

Datum/Uhrzeit Mo 16 Jan 2017 1412 SET

Einstellung Datum/Uhrzeit \
Speicher-lcon

Durch Drucken des Speicher-Icons werden das eingegebene Datum bzw. die Uhrzeit abgespeichert und auf
dem Hauptbildschirm angezeigt ( siehe auch Kapitel 7.1.1 Anzeigen auf dem Hauptbildschirm ).

7.2.5.7 Protokolltyp

Mit der Auswahl des Protokolltyps fangt Seite 2 des Einstellungsmentis an ( siehe auch 7.2.5.1 Grundsétzliches zum
Einstellungsmenii ). Bei dem Protokolltyp wird unterschieden zwischen Selecta- und Twinprotokoll. Diese unterscheiden

sich durch die unterschiedliche Messung und Auswertung der angeschlossenen konformen Schalt- und Uberwachungsmodule.
StandardméRig ist die Anlage auf Selectaprotokoll eingestellt. Eine stromuberwachende Ausfiihrung der Anlage ist unabhéngig
von den beiden Protokollarten. Die Wahl des Protokolls erfolgt durch Driicken des Protokolltyp-lcons und nachfolgender
Speicherung uber das Speicher-lcon =>

Bild 33:
Protokolltyp

Einstellungen

Protokolltyp Selecta @ Akku-Typ P @

Stromtyp Absolut @ Abgleich Netz/Akku START

Einstellbarer Meldekontakt Notlichtblockierung @

System abschalten | Display Kalibrierung Werkseinstellungen

4 B B

Technische Anderungen vorbehalten Seite 25 von 48

% WWW. ELEKTROPLANET.CH
[* INFO@ELEKTROPLANET.CH

41°44°950°10 44

&L +41°44°950°10°10

L
=+

CH-8335 HITTNAU

‘h\ INDUSTRIESTRASSE 2



EHRLICH + EINFACH * SICHER

& ELEKTROPLANET

LPS260 Stand: 23.03.2017

7.2.5.8 Akku-Typ
Durch Driicken des Akku-Typ Buttons kann zwischen PB ( Blei-Vlies-Akku ) und Lithium-Akku gewahlt werden.

Bild 34:
Akku-Typ
N\

Einstellungen

Protokolityp Selecta @ Akku-Typ Pb @

Stromtyp Absolut @ Abgleich Netz/Akku START

Einstellbarer Meldekontakt Notlichtblockierung @
System abschalten Display Kalibrierung Werkseinstellungen

4 » B B

" Diese Einstellung ist mit Vorsicht und Sorgfalt durchzufuhren. Bei falscher Einstellung besteht die Moglickkeit
der Uberladung und dem damit verbundenen vorzeitigem Ausfall des Akkus. Es durfen nur Lithium-Akkus verwendet
werden, die mit einem BMS ( Batterie-Management- System ) ausgestattet sind.

7.2.5.9 Stromtyp (relativ und absolut)

Durch Driicken des Stromtyp-Buttons kann zwischen relativer und absoluter Strommessung gewahlt werden. Die Einstellung
hat nur Einfluss auf den stromiiberwachenden Betrieb.

Absolute Strommessung: Fehlererkennung bei einer Abweichung von >= 3W pro Leuchtengruppe !
Relaitve Strommessung: Fehlererkennung bei einer Stromabweichung von +-20% pro Leuchtengruppe !
( siehe auch Kapitel 4.3.1 Stromiiberwachender Betrieb ).

Bild 35:
Stromtyp-Button
|
Einstellungen
Protokolltyp Selecta @ Akku-Typ Pb @

Stromtyp @ Relativ Abgleich Netz/Akku START

Einstellbarer Meldekontakt @ Bereitschaftslicht ein

System abschalten Display Kalibrierung Werkseinstellungen

4 ) =
Die Anlage ist werksseitig auf relative Strommessung eingestellt !
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7.2.5.10 Abgleich Netz/Akku

Standardmangig erfolgt der Abgleich von Netzhysterese und Akkukalibrierung im Werk. Falls ein erneuter Abgleich durch-
geflhrt wird, muss die Netzspannung anliegen und der Akku ( z.B. Pluspol ) abgezogen werden. Erst danach darf ein Abgleich
erfolgen =>

EHRLICH + EINFACH * SICHER

& ELEKTROPLANET

Abgleich muss die Uberbriickung wieder entfernt werden.

Achtung ! Der Abgleich darf nur bei tberbriickter Stiftleitste durchgefiihrt werden ( siehe Bild 37 ). Nach durchgefuhrtem

Bild 36:
Abgleich Netz/Akku

Einstellungen

Protekolltyp Selecta @ Akku-Typ P

Stromtyp @ Reiativ Abgleich Netz/Akku START

Einstellbarer Meldekontakt @ Bereitschaftsiicht ein

System abschalten Display Kalibrierung Werkseinstellungen

4{ » B B

Bild 37:

Stiftleiste bei Abgleich Uberbriicken !

Bild 37.1:

=> nachfolgend wird folgender Bildschirm angezeigt:

Messabgleich
Netzspannung anliegend ?
Akku abziehen !

Start driicken !

Nach Driicken des Start-Buttons werden die gemessenen Werte automatisch gespeichert.
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7.2.5.11 Einstellbarer Meldekontakt

Der potentialfreie Meldekontakt ( Kontakt 39/40 siehe auch Kapitel 5 Anschlussplan und Klemmenbelegung ) kann fiir folgende
Meldungen verwendet werden:

1. Notlichtblockierung ist aktiviert ( Meldekontakt 39/40 geschlossen )
2. Bereitschaftslicht wurde eingeschaltet ( Meldekontakt 39/40 gedffnet ) aufgrund der Auslésung von Netz-
wachtern oder des Panikschalters.
Die Auswahl erfolgt durch Driicken des ,Einstellbarer Meldekontakt*“-Buttons und nachfolgender Speicherung.

Bild 38:

Einstellbarer Meldekontakt
\

Einstellungen

Protokolltyp Selecta @ Akku-Typ Y

Stromtyp @ Relativ Abgleich Netz/Akku START

Einstellbarer Meldekontakt Notlichtblockierung @@

System abschalten Display Kalibrierung Werkseinstellungen

4 » B 8

7.2.5.12 System abschalten (und wieder einschalten )

Durch die Betatigung des Buttons ,System abschalten” kann die Anlage in einen Ruhezustand verbracht werden, in der keiner-
lei Funktionen der Anlage bzw. Belastungen des Akkus erfolgen. Dies bietet sich z.B. bei Inbetriebnahme und Fertigstellung der
Anlage in Raumlichkeiten an, in denen mit weiteren Abschaltungen der Netzspannung aufgrund von Installationsarbeiten an
anderen Systemen zu rechnen ist.

Achtung: Bei ausgeschaltetem System sind die Ausgénge der Anlage spannungslos. Dies berechtigt in keiner Weise
zu Wartungs- oder Installationsarbeiten unter der Annahme, dass die Ausgéange auch wirklich spannungslos sind.
Unter Umstanden kann ein Reset der Anlage zur kurzfristigen Aufschaltung von Spannung an den Ausgangsklemmen
fuhren!

Bild 39:

Einstellungen

Protokolityp Selecta @ Akku-Typ Pb @

Stromtyp @ Relativ Abgleich Netz/Akku START

Einstellbarer Meldekontakt Notlichtblockierung @@

System abschalten Display Kalibrierung Werkseinstellungen

41 » B E

System abschalten
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Nach Passworteingabe erscheint folgende Meldung ( Hintergrund rot/weif3 blinkend ) auf dem Bildschirm =>

Bild 40:

I Durch Bertihrung bzw. Druck auf den Touchscreen und Passworteingabe kann die Anlage wieder eingeschaltet werden !

7.2.5.13 Display Kalibrierung

Durch Driicken des Buttons ,Display Kalibrierung“ kann eine Neukalibrierung des Touchscreens durchgefiihrt werden, insbe-
sondere wenn der Druck auf Icons oder Buttons nicht mehr prézise ist.

Bild 41:

Einstellungen

Protokolltyp Selecta @ Akku-Typ Pb @

Stromtyp . Relativ Abgleich Netz/Akku START
Einstelibarer Meldekontakt Notlichtblockierung @@

System abschalten  Display Kalibrierung  Werkseinstellungen

4 » B S

Display Kalibrierung

Nachfolgend erscheint nach Passworteingabe folgende Info auf dem Touchscreen mit blinkenden Punkten, die nacheinander
zentrisch gedriickt werden missen =>

Bild 42:

Nachfolgend werden die Werte der Neukalibrierung automatisch gespeichert.
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7.2.5.14 Werkseinstellungen

Uber den Button ,Werkseinstellungen“ kann die Anlage zuriickgesetzt werden. Dabei werden folgende Daten geléscht:

- Netz- und Akkuabgleich

- Passworter

- Protokolle und Meldungen

- Daten der Leuchtenanmeldung

I Wird die Anlage auf Werkseinstellungen zurtickgesetzt, muss Sie komplett neu in Betrieb genommen werden
( siehe Inbetriebnahme Kapitel 8 ). Vor Neuinbetriebnahme muss unbedingt nach Riicksetzung der Anlage ein
Netz/Akku Abgleich durchgefuhrt werden ( siehe Kapitel 7.2.5.10).

7.2.6 Netzwachtermeni ( Netzwachter )

Im Netzwéchtermenu stehen 4 Netzwachter zur Verfigung. Jeder Netzwéchter kann einer beliebigen Gruppe zugeordnet
werden. So besteht die Mdglichkeit mit nur einem Netzwéchter und dessen Auslésung alle Gruppen oder separate Gruppen
und deren Bereitschaftsleuchten einzuschalten.

Durch Driicken der Schiebe-lcons wird die Zuordnung aktiviert ( X ). Uber das Speicher-lcon erfolgt die Speicherung der
Zuordnung. Sind sehr viele Zuordnungen aktiviert, kann Gber das Mlleimer-lcon die gesamte Aktivierung geldscht werden.

Bild 43:

Netzwachter aktiviert
Netzwachter ‘

Gr"u,pp‘e-z_

Netzwachter 1
X@

Netzwachter 2

Netzwaechter 2 .

Netzwachter 3
-

Netzwachter 4
Netzwaechter 4 .

Milleimer-lcon Speicher-Icon
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7.2.7 Infomeni (Info)

Im Infoment kdnnen Informationen hinterlegt werden, die auf dem Hauptbildschirm der Anlage permanent angezeigt werden.
Dazu gehort die Geratebezeichnung und Geratekennung. Im Info-Feld kann die Firmenadresse z.B. fur Wartungsarbeiten
oder anderweitige Informationen abgelegt werden.

Bild 44:

Information
Geratebezeichnung L PS-260

Geratekennung 123456

Info-Feld FA XYZ

Version 1.3

7.2.8 Passwortmenii ( Passwort )

Im Passwortmenu kdnnen die Passwdrter fiir den Benutzer und den Administrator vergeben werden. Werksseitig sind beide
Passworter bei Auslieferung auf 0000 gesetzt ( siehe auch Inbetriebnahme Kapitel 8 ). Der Benutzer z.B.Hausmeister hat tber
sein Passwort nur die Méglichkeit auf folgende Funktionen zuzugreifen:

- Quittierung Tiefentladung ( Hauptbildschirm)

- Quittierung BS Manuell aus ( Hauptbildschirm )

- BT Anforderung ( Auslésung manueller Brenndauertest — Hauptbildschirm )

Alle anderen Einstellungen kénnen nur durch den Administrator bzw. Personen mit Einstellungsberechtigungen bedient werden.
Die Eingabe des Passworts erfolgt tiber den Druck auf das jeweilige Eingabefeld. Das Passwort fur den Benutzer und Admini-
strator muss jeweils wiederholt und nachfolgend abgespeichert werden.

Bild 45:

Eingabe Passwort
Passwort Benutzer
Passwort Benutzer wiederholen

Passwort Admin

Passwort Admin wiederholen
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7.2.9 Leuchtentexte-Menu ( Leuchtentexte )

Im Leuchtentexte-Men( besteht die Moglichkeit allen angeschlossenen Leuchten einen eigenen Namen ( z.B. mit Ortsangabe )
zu geben. Im Protokolimenti ( siehe auch Kapitel 7.2.3.1 und 7.2.3.2 ) werden dann alle Leuchten mit dem im Leuchtentexte-
Meni gewahlten Namen angezeigt.

:1 Bemerkung: Wird der Name einer Leuchte nachtraglich geandert, so wird auch in den bisher vorliegenden Protokollen
der Name verandert !

Bild 46:

Leuchtentexte Gruppe 1/Kreis 1

Leuchte Leuchte

\ IR Grp.1 Kr.1 Leuchte 09
Grp.1 Kr.1 Leuchte 02 [N Grp.1 Kr.1 Leuchte 10
Grp.1 Kr.1 Leuchte 03 IRl Grp.1 Kr.1 Leuchte 11
Grp.1 Kr.1 Leuchte 04 [V Grp.1 Kr.1 Leuchte 12
Grp.1 Kr.1 Leuchte 05 (KR Grp.1 Kr.1 Leuchte 13
Grp.1 Kr.1 Leuchte 06 BN Grp.1 Kr.1 Leuchte 14
Grp.1 Kr.1 Leuchte 07 [ER Grp.1 Kr.1 Leuchte 15
Grp.1 Kr 1 Leuchte 08 L'} Grp.1Kr.1 Leuchte 16

4 B
7 / / ‘
‘ ‘ / e /
Zeilenwahl Blockwahl Milleimer-lcon ~ Seitenwahl Speicher-lcon

Menii-lcon

Das Leuchtentexte-Meni besteht aus 8 Seiten. Auf jeder Seite werden 16 Leuchten abgebildet mit Anzeige der Gruppe und des
Kreises. Die aufgerufene Seite besteht immer aus 2 Blécken mit den Leuchten von 1 bis 8 und den Leuchten von 9 bis 16.
Durch Wahl der Blockwahltasten kann zwischen den Blocken gewechselt werden. Durch Betatigung der Seitenwahltasten kann
die nachste Gruppe bzw. der nachste Kreis aufgerufen werden. Zur Ansteuerung der jeweiligen Zeile werden die Zeilenwahl-
tasten verwendet. Die ausgewahlte Zeile wird grau hinterlegt. Durch Druck auf die ausgewahlte Zeile wird die alphanumerische
Tastatur aufgerufen =>

Bild 47:
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Durch Eingabe von Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen kann ein neuer Name fir die entsprechende Leuchte vergeben
werden. Uber die ABC-Tast kann zwischen GroR3- und Kleinschreibung gewechselt werden =>

Bild 48:

Neuer Name

Grp.1 Kr.1 Tiefgarage LOT

Nach erfolgter Anderung wird die Eingabe mit der OK-Taste bestétigt und im Leuchtentexte-Menii erscheint der geénderte Wert
=

Bild 49:

Leuchtentexte Gruppe 1/ Kreis 1
Leuchte Leuchte
0 (ICR Grp.1 Kr.1 Leuchte 09

vl Grp.1 Kr 1 Leuchte 02 [N Grp.1 Kr.1 Leuchte 10
IXN Grp.1 Kr.1 Leuchte 03 (AW Grp.1 Kr 1 Leuchte 11
IEN Grp.1 Kr.1 Leuchte 04 [V Grp.1 Kr.1 Leuchte 12

Grp.1 Kr.1 Leuchte 05 [BR Grp.1 Kr.1Leuchte 13
Grp.1Kr.1 Leuchte 06 IE® Grp.1 Kr.1 Leuchte 14
Grp.1 Kr.1 Leuchte 07 LW Grp.1 Kr.1 Leuchte 15
Grp.1 Kr.1 Leuchte 08 LW Grp 1 Kr.1Leuchte 16

@ 4 » B

Durch Abspeicherung mit der Speicher-lcon wird der Vorgang abgeschlossen.

Es besteht die Mdglichkeit alle Eingaben bzw. Namensanderungen zu I6schen. Hierzu wird das Mulleimer-lcon gedriickt
und das Passwort eingegeben. Nachfolgend erscheinen alle Leuchtennamen wieder in der Werksformatierung ( siehe Bild
46).

Technische Anderungen vorbehalten Seite 33 von 48

@ WWW. ELEKTROPLANET.CH
[* INFO@ELEKTROPLANET.CH

41°44°950°10 44

&L +41°44°950°10°10

L
=+

CH-8335 HITTNAU

yh\ INDUSTRIESTRASSE 2



EHRLICH + EINFACH - SICHER

& ELEKTROPLANET

LPS260 Stand: 23.03.2017

7.2.10 Testbetriebsmeni ( Testbetrieb )

Im Testbetriebsment erfolgt die zeitliche Einstellung des Funktions- und Brenndauertests. Auch besteht die Mdglichkeit einen
manuellen Test auszulésen =>

Bild 50:

Einstellung Testzeiten

Funktionstest lag 0000 05 BNy

Brenndauertest

Auslosung Automatisch =

Manueller Test START

Uber die + und — Tasten kann die jeweilige grau hinterlegte Stelle im weien Zeilenfeld geéndert werden. Durch Driicken der
SET-Taste wird auf die nachste zu dndernde Stelle gewechselt.

Funktionstest:
Taglich, wochentlich, monatlich: Min. Zeiteinstellung 5 Minuten, max. Zeiteinstellung 15 Minuten, Wahl in 1 Minuten-Schritten.

Brenndauertest:

Jéhrlich: Zeiteinstellung => 5 Minuten, 50 Minuten, 60 Minuten, 150 Minuten, 180 Minuten, 400 Minuten, 480 Minuten

Die Auslésung des Brenndauertests kann automatisch oder manuell erfolgen. Manuell bedeutet, dass eine unterwiesene
Person die Auslésung des Brenndauertests héndisch durchfiihrt ( siehe auch Kapitel 7.1.1 Anzeigen auf dem Hauptbildschirm ).
Manueller Test:

Direkte und unverzugliche Auslésung eines Testbetriebs. Der Test ist zeitlich unbegrenzt und wird erst beendet, wenn die
zulassige Akkukapazitat bzw. —spannung unterschritten wird. Mochte man vorher den Test beenden, so kann nach der
Warmlaufphase und der Messphase der manuelle Test Uiber den Stop-Button abgebrochen werden =>

Bild 51:

Einstellung Testzeiten

Funktionstest Ta 0000 05

RIELEICAG s Mo 01 Jan 00:00 060 SET

Auslosung Manuell

Manueller Test

Stop-Button

unterbrochen werden.

Funktions- und Brenndauertest nicht zum gleichen Zeitpunkt auslésen lassen. Es muss auch darauf geachtet werden,

.] Die Tests konnen wahrend der Warmlaufphase ( 3 Minuten ) und der anschlieBenden Messphase ( 150 Sek. ) nicht
-1 dass bei einer mgglichen Verschiebung um 24 Stunden keine Uberschneidung stattfindet.
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7.2.11 Wartungsmeni (Wartung )

Zusatzlich zum automatischen Brenndauertest besteht die Moglichkeit einen manuellen Test als sogenannten Wartungstest
auszufuhren. Dazu wird 6 Monate nach dem programmierten Datum fiir einen Brenndauertest eine Wartungsaufforderung auf
dem Hauptbildschirm generiert. Zur Aktivierung des Wartungstests muss im Wartungsmeni die Wartungsmeldung auf
4Eingeschaltet” gesetzt werden und nachfolgend abgespeichert werden =>

Bild 52:

Quittierungs-Button Kontakt-Button

Wartungsmeldung eingeschaltet

Durch eine Neuprogrammierung des Brenndauertests wird eine eventuell anstehende Aufforderung wieder geldscht !

Erscheint eine blinkende Wartungsaufforderung auf dem Hauptbildschirm, wird durch Bertihren desselben das Wartungsmenu
automatisch geoffnet. Im Wartungsmend sind alle bisher quittierten Wartungen ( max.10 Eintrage ) mit Datum, Firmenname
und ausfuhrender Person gelistet. Zusétzlich kann Gber den Kontakt-Button das Infoment aufgerufen werden mit notwendigen
Kontaktinformationen der Wartungsfirma ( falls im Infomenu eingetragen — siehe auch Kapitel 7.2.7 Infomeni ).

Durch Driicken des Quittierungs-Button erscheint eine Eingabemaske fur Firmenname und Name der ausfihrenden Person =>

Bild 53:

Quittierung

Firma

Name

Abbruch
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Durch Eingabe und Bestatigung der Daten werden diese an die erste Position der Wartungsliste eingefugt =>

Bild 54:
Wartung

Kontakt

;i%‘9101.2n‘17"113:16u=k XY Z / WEBER
19.01.201713:13 /FA XY Z / MUELLER
19.01.2017 11:58 /FA XY ZA / MEER

Quittierung

Wartungsmeldung

Zur Kennzeichnung der so durchgefiihrten Anderung der Wartungsliste ist sie zunéchst in roter Schrift dargestellt. Die
wartende Person erhélt so einen Hinweis auf Anderungen und kann die eingegebenen Daten noch einmal tiberpriifen.
Ist eine Wartungsmeldung nicht erwiinscht, kann die Wartungsmeldung an dieser Stelle ausgeschaltet werden. Die
Speicherung der Daten und Einstellungen erfolgt mit dem Passwort.

Die zuvor durchgefihrte eigentliche Wartung erfolgt unter anderem durch die Auslésung eines manuellen Test.

Betragt die Testdauer mehr als 60 Minuten, wird der Test als Wartungstest angezeigt und auch entsprechend
im Meldungs- und Protokollspeicher abgelegt.
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8 Inbetriebnahme

Fur einen fehlerfreien Betrieb mit Durchfiihrung automatischer Tests und der Meldung fehlerhafter Leuchten ist eine
schrittweise Inbetriebnahme gemal nachstehender Anleitung zwingend erforderlich. Fehler die Aufgrund der Unter-
lassung oder einer mangelhaften Durchfiihrung der Inbetriebnahme entstehen unterliegen nicht der Gewéhrleistung

In der Betriebsart "Stromiiberwachender Betrieb" wird der wahrend eines Tests je Leuchtengruppe ermittelte Verbraucher-
strom mit dem bei der Inbetriebnahme gespeicherten Verbraucherstrom verglichen. Registriert das LPS260 Abweichungen in
der im System festgelegten Hohe, fiihrt dies zur Anzeige einer Leuchtenstérung.

In der Betriebsart "Mischbetrieb" werden durch die Inbetriebnahme, die mit konformen Schalt- und Uberwachungsmodulen
ausgerusteten Leuchten am System angemeldet .

Der Vorgang der Inbetriebnahme ist fiir alle Betriebsarten gleich. Bei der Inbetriebnahme erfolgt eine automatische
Erkennung der Betriebsarten in den jeweiligen Leuchtengruppen.

Der gemeinsame Betrieb von Leuchten mit und ohne Mischbetriebsbaustein in einer Leuchtengruppe ist nicht zuléssig.
Das LPS schaltet beim Erkennen von Mischbetriebsbausteinen in einer Gruppe wéhrend der Anmeldung automatisch
in die Betriebsart ,Mischbetrieb” fiir diese Gruppe. Eine Doppeladressierung in einer Leuchtengruppe mit

Mischbetrieb darf nicht vorliegen.

Vor der Inbetriebnahme ist der korrekte Anschluss aller Zuleitungen und Verbraucher entsprechend dem Anschluss-
plan zu prifen. Schaden durch Anschlussfehler unterliegen nicht der Gewéhrleistung. Hier ist unbedingt auch Kapitel
10 ( Bereitschalft / Dauerlicht / Dauerlicht schalten ) zu beachten !

Vor Inbetriebnahme ( Zuschaltung Netzspannung ) der Anlage ist darauf zu achten, dass ein Akku angeschlossen
worden ist. Alle Einstellungen / Abgleiche / Testbetriebe dirfen nur mit einem angeschlossenen Akku durchgefihrt

B B BG

werden.
8.1 Zuschalten der Netzversorgung

e System Loading” der Anlage. Nachfolgend erscheint der Hauptbildschirm der Anlage.

. Reiter ,Quit. Tiefentladung* driicken und Passwort ( bei Auslieferung = 0000 ) eingeben, mit ,OK* bestatigen.

. Die Leuchten der Leuchtengruppe(n) in Bereitschaftsschaltung sind nicht in Betrieb. ( keine Brucke Gruppe 1: 4-8 /
Gruppe 2: 5-9 / Gruppe 3: 6-10 / Gruppe 4: 7-11 siehe Kapitel 5 Anschlussplan )

. Die Leuchten der Leuchtengruppe(n) in Dauerschaltung sind in Betrieb. ( Verbindung Gruppe 1: 4-8 / Gruppe 2: 5-9 /
Gruppe 3: 6-10 / Gruppe 4: 7-11 geschlossen)

. Beachten Sie zur Einstellung der Bereitschaftsschaltung bitte das Kapitel 10 "Bereitschaft / Dauerlicht / Dauerlicht
schalten”.

. Leuchten mit Schalt- & Adressmodulen sind entsprechend Einstellung des Betriebsartenwahlschalters und in Abhan-
gigkeit des vorherigen Betriebszustandes an oder aus. Jede Leuchtengruppe mit Schalt- & Adressmodulen muss
folgende geschlossene Verbindung aufweisen => Verbindung Gruppe 1: 4-8 / Gruppe 2: 5-9 / Gruppe 3: 6-10 /
Gruppe 4: 7-11.

8.2 Abgleich und Anmeldung

. Kontrollieren Sie die angezeigte Ladespannung - diese sollte deutlich Gber 13V liegen. Der Ladestrom sollte weniger
als 0,5 A betragen um sicherzustellen, dass die Batterie (iber eine, fir die Inbetriebnahme ausreichende Kapazitét
verflgt.

e  Tragen Sie im Einstellungsmeni unter ,Datum / Uhrzeit" ( siehe 7.2.5.6 ) das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.
e  Wechseln Sie in das Hauptmen( und driicken Sie auf den Reiter ,, Einstellungen®. Wéhlen Sie die gewiinschte Grup-
pe aus. Betétigen Sie das Start-Icon ( siehe auch Kapitel 7.2.5.2 ) zur Anmeldung der Gruppen. Geben Sie das Pass-

wort ein ( bei Auslieferung = 0000 ) und bestatigen Sie mit ,OK".

. Das Gerét leitet eine Warmlaufphase von 3 Minuten ein. Nachfolgend schaltet das Geréat von Netz— auf Batterie-
betrieb um und startet die Leuchtenmessung fur 150 Sekunden.

e Verlassen Sie nach Beendigung der Leuchtenmessung das Einstellungsmeni und tUberprifen Sie das Ergebnis Gber
das Statusmen ( siehe Kapitel 7.2.1 ). Die Anzahl der angemeldeten Leuchten muss mit der Anzahl der montierten
Leuchten in den einzelnen Gruppen Ubereinstimmen. Bei Leuchtengruppen ohne Mischbetriebsbausteinen wird
automatisch auf die Betriebsart "Stromuberwachender Betrieb" geschaltet. Bei der Betriebsart “Stromiiberwachender
Betrieb® besteht die Mdglichkeit zwischen relativer und absoluter Stromiberwachung zu wechseln ( siehe auch
Kapitel 7.2.5.9).

. Programmieren Sie im Menu “Testbetrieb® ( siehe Kapitel 7.2.10 ) die Testzeiten des Funktions- und Brenndauertests.

e  Waurden die vorstehenden Schritte erfolgreich durchgefiihrt, sollten Sie die Funktion des LPS260 durch Auslésung
eines manuellen Tests uberprifen ( siehe Meni , Testbetrieb” Kapitel 7.2.10 ).

. Nach erfolgreichem Test ist das Gerét jetzt betriebsbereit.
D Bei der Ermittlung der Leuchtenleistung missen alle zugehérigen Leuchten angeschlossen sein.

. Werden Leuchten dem System hinzugefugt, entfernt oder ausgetauscht, muss eine Inbetriebnahme wiederholt werden.
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9 Testausldsung

9.1 Manuelle Testauslésung

Ein manueller Test muss nach einer Installation oder Wartung durchgefiihrt werden.

Zur manuellen Testausldsung den Start-Button im Testbetriebsment ( manueller Test ) betétigen.

Passwort eingeben und OK driicken.

Das LPS260 I6st den Test aus ( Warmlaufphase bei Anlagen mit Gruppen im ,Stromiiberwachenden Betrieb® ).
Ein manueller Test ist zeitlich unbegrenzt und muss handisch abgeschaltet werden. Nach Durchfiihrung der
Leuchtenmessung muss dazu der Stop-Button betatigt werden.

Passwort eingeben und OK driicken.

e  Der Test ist damit beendet.

Manuelle Tests kdnnen nur aus dem Testbetriebsmenu aktiviert werden.

9.2 Funktionstest

Je nach eingestelltem Zeitintervall wird taglich, wéchentlich (alle 7 Tage ) oder monatlich ein automatischer Funktionstest
ausgeldst. Die Testdauer kann zwischen 5 und 15 Minuten frei gewéhlt werden.

Verschiebung des Funktionstests bei Netzausféllen:

- Jeder Notbetrieb ( manueller Test, Funktionstest oder Brenndauertest ) setzt den Timer fur die Mindestlade-
zeit zurtick. Falls die Ladezeit nicht mindestens 20h betragen hat, wird der automatische Brenndauertest oder
Funktionstest um 24h verschoben.

Bei Verschiebung des Funktionstests wird dieser automatisch umprogrammiert. Nach Beendigung des verschobenen
Tests wird die urspriingliche Testzeit wieder programmiert. Die verschobenen Tests zeigen im Protokoll den Testtyp
“VF* an.

9.3 Brenndauertest

Wird der eingestellte Auslésetermin des Brenndauertests erreicht fordert die Anlage bei eingestellter manueller Auslésung auf
dem Hauptbildschirm die manuelle Ausldsung eines Brenndauertest an ( Reiter BT Anforderung ).

Der Brenndauertest muss dann durch Driicken des Reiters ,BT Anforderung* durchgefiihrt werden. Je nach angeschlossenem
Akku und angeschlossener Last lauft ein Brenndauertest je nach zeitlicher Einstellung.

Entsprechend EN62034 Abschnitt 6.3.3 soll eine manuelle Auslésung sicherstellen, dass der Test zu einem Zeitpunkt mit gerin-
gem Risiko durchgefuhrt wird. Dies ist auch bei automatischer Auslésung zu beachten. Im Protokollmeni wird das Ergebnis des
Brenndauertests protokolliert .

Verschiebung des Brenndauertests bei Netzausféllen und automatischer Auslésung:

- Jeder Notbetrieb ( manueller Test, Funktionstest oder Brenndauertest ) setzt den Timer fur die Mindestlade-
zeit zurtick. Falls die Ladezeit nicht mindestens 20h betragen hat, wird der automatische Brenndauertest oder
Funktionstest um 24h verschoben.

Eine automatische Verschiebung des Brenndauertests aufgrund eines Netzausfalls bei manueller Auslésung ist nicht

D vorgesehen. Der Brenndauertest wird manuell am Geréat ausgeldst. Im Meldungsment muss uberprift werden, ob und
wann ein Netzausfall vorgelegen hat ( Datum und Uhrzeit der letzten ,Netzriickkehr” wird angezeigt ). Die manuelle
Ausldsung darf bei einem vorliegenden Netzausfall erst 24 Stunden spater ausgeldst werden.
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10 Bereitschaft / Dauerlicht / Dauerlicht schalten

Bild 55: Siehe auch Kapitel 5 Anschlussplan !

Dauerlicht
je Gruppe G
1 Koo
R :
£ e | Gr2 | Gr4 PEN
PEN L Grl Gr3 .

123 4567891011 12

10.1 Betriebsart ,,Stromiberwachender Betrieb*:

Die Leuchten lassen sich uiber Schalter an der Anschlussklemme ,Dauerlicht je Gruppe® ( siehe Bild 55 ) schalten bzw. perma-
nent mit Spannung versorgen ( = Dauerlicht ) =>

Gruppe 1: Verbindung 4-8 geschlossen = Dauerlicht ~ Verbindung 4-8 nicht geschlossen = Bereitschaft

Gruppe 2: Verbindung 5-9 geschlossen = Dauerlicht ~ Verbindung 5-9 nicht geschlossen = Bereitschaft

Gruppe 3: Verbindung 6-10 geschlossen = Dauerlicht ~ Verbindung 6-10 nicht geschlossen = Bereitschaft

Gruppe 4: Verbindung 7-11 geschlossen = Dauerlicht ~ Verbindung 7-11 nicht geschlossen = Bereitschaft

Sind die Leuchten Uber diese Anschlussklemmen ausgeschaltet ( Bereitschaft ), so konnen Sie tiber folgende Funktionen
eingeschaltet werden:

- Uber SchlieRen des Panikschalters.
- Durch Auslésung der Netzwéchterfunktion.

10.2 Betriebsart ,,Mischbetrieb®:

Voraussetzung:

Die Klemmen fir Dauerlicht Gruppe 1 / Dauerlicht Gruppe 2 / Dauerlicht Gruppe 3 und Dauerlicht Gruppe 4 werden entsprech-
end Bild 55 uberbriickt. Der Mischbetriebsbaustein der schaltbaren Leuchte muss ( falls gewiinscht ) auf Bereitschaftsbetrieb
eingestellt sein.

Das Schalten der Leuchte ist dann mdglich

- Uber SchlieRen des Panikschalters.
- Durch Auslésung der Netzwéchterfunktion.

10.3 Manuelle Riickschaltung auf Bereitschaft (Versammlungsstatten)

Fir Versammlungsstatten ist eine manuelle Ruckschaltung der Bereitschaftsleuchten nach einem Netzausfall der Ladephase
als auch nach Ansprechen der Netzwachter gefordert. Hierzu muss im Einstellungsmeni der ,Bereitschaftlicht aus — Button® auf
manuell gesetzt werden ( siehe auch Kapitel 7.2.5.4 ).

Die Anzeige einer manuellen Riickschaltung erfolgt auf dem Hauptbildschirm iber den Reiter ,BS Manuell aus® ( gelb hinter-
legt ). Durch Bertihrung des Reiters und Passworteingabe werden die Leuchten wieder ausgeschaltet und in den Bereitschaft-
betrieb verbracht.
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11 Notlichtblockierung

Der Touchscreen wird bei Notbetrieb und aktivierter Notlichtblockierung ausgeschaltet. Einzig ein aktivierter Summer I6st dann
alle 30 Sekunden fiir 1 Sekunde aus und dient damit der Anzeige des Zustandes ,Notlichtblockierung® bei Netzausfall.

Wird die Netzspannung wieder zugeschaltet, bleibt der Touchscreen so lange aus, bis die Zeit der eingestellten
Rickschaltverzdgerung tberbrickt ist !

12 Ceres-Control / Netzwerkschnittstellen ( Webinterface / Servicemodul )

12.1 Ceres-Control

CERES-CONTROL ist ein im Hintergrund laufendes Programm zur Konfiguration und Uberwachung von bis zu 256 LPS260
Zentralen. Das Programm wird auf einem Computer installiert und verbindet sich mit den Zentralen tGber ein lokales Netzwerk
oder das Internet. Dazu mussen die Zentralen uiber ein spezielle TCP/IP Netzwerkschnittstelle verfugen. Entsprechende
Varianten ( Webinterface oder Servicemodul ) sind hierfuir erhaltlich. Die Software ermittelt in einstellbaren Zyklen den
Zustand ausgewabhlter Zentralen und gibt im Stérungsfall eine visuelle, bei Bedarf auch akustische Meldung, aus. Sie konnen
die aktuell programmierten Test- und Betriebsruhezeiten bequem von Ihrem Computerarbeitsplatz einsehen und auf Wunsch
auch andern. Mit ein paar Klicks erhalten Sie eine Ubersicht (iber den Betriebszustand Ihrer Anlage und kénnen Protokolle
speichern und drucken.

Fir den Betrieb in einem Netzwerk sind einige Konfigurationen des Netzwerkanschlusses und einige Voraussetzungen
des verwendeten Computers notwendig. Wenn Sie nicht uiber die hierfur notwendigen Kenntnisse oder Informationen
verflgen, ziehen Sie bitte lhren Systemadministrator zu Rate.

Bei Einbau oder Nachrustung in eine bestehende Anlage erfolgt die Vergabe der Bedienungsanleitung — Ceres Control
Handbuch - und die Einbindung der Netzwerkschnittstellen ( Webinterface / Servicemodul ) separat.

Die Software ,Ceres-Control“ kann vom Download-Portal heruntergeladen werden.

Bild 56:
Protokollibersicht
sz - e — — i ) i
a Ceres Control LPS260 :
Protokollanzeige

[

mchen

Spmchern

et

Eaogprutoasd
Pharveter Test 18012017 1244 .

Srsyen | sescten

Einzelprotokoll
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12.2 TCP/IP Netzwerkinterfaces

Als TCP/IP Netzwerkschnittstellen stehen das Webinterface und das Servicemodul zur Verfligung. Beide Varianten sind mit ei-
nem RJ45 Anschluss ausgestattet. Das Webinterface ist zur dauerhaften Verbindung mit einem im gleichen Netzwerk vorhan-
denen Rechner gedacht. Das Servicemodul kann fiir Wartungsarbeiten und Protokollauslesungen verwendet werden und wird
nach Entfernung der Abdeckung auf den SUB-D Anschluss unter dem Touchscreen gesteckt ( siehe Bild 60 ) und z.B. mit
einem Laptop verbunden. Die IP-Adresse ist bei beiden Modulen werksseitig auf 192.168.168.200 eingestellt.

12.2.1 Webinterface

Bild 57:

Bild 58:

TSy

ln  2qmp

Rosezgy

.

12.2.2 Servicemodul

Bild 59: Bild 60:
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13 Real Time Clock und Real Time Clock Batterie

Die Anlage ist mit einer Real Time Clock ausgestattet. Zur Aufrechterhaltung der gespeicherten Zeit bzw. des gespeicherten
Datums im stromlosen Zustand der Anlage benétigt die Real Time Clock eine 3V 120mA Lithium Batterie ( CR1632 ). Falls die
Spannung der Batterie unter einen Spannungswert von 2V sinkt, wird eine Meldung auf dem Hauptbildschirm der Anlage
angezeigt ,Uhr-Batterie wechseln®.

Die Auswechseln der Batterie muss bei ausgeschalteter Anlage ( Netz abgeschaltet / Akku abgeklemmt ) erfolgen.

Bild 60:

Das Auswechseln der Batterie muss vorsichtig erfolgen. Zum Herausdriicken der Batterie nimmt man
am besten einen Plastikwinkel, den man wie in Bild 61 aufsetzt. Nachfolgend wird durch Druck die
Batterie aus ihrer Halterung geldst. Die neue Batterie muss polungsrichtig ( Plus = Oben siehe Bild 61 )
eingeschoben werden

Bild 61:
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14 Reparatur

Wird nach einer Funktions- oder Betriebsdauerprifung eine Stérung gemeldet, so ist diese umgehend durch einen autorisierten
Service oder eine Elektrofachkraft zu beheben. Davon ausgenommen ist nur der Wechsel eines Leuchtmittels. Nach der Repa-
ratur ist Uber den Touchscreen eine Funktionspriifung auszuldésen, um a) die Betriebsbereitschaft der Sicherheitsbeleuchtung zu
kontrollieren und b) die gemeldete Stérung zu quittieren.

Bei Ausldsen der 40A-Sicherung des DC-DC-Wandlers liegt ein Kurzschluss vor oder der Akku wurde verpolt ange-
schlossen. Bei Auslosen der 10A-Sicherung der Ladeeinrichtung liegt eine Geréatestdrung vor.

Falls in beiden Fallen der Austausch der Sicherungen keine Abhilfe schafft, muss mit einem autorisiertem Service Kontakt
aufgenommen werden ( siehe auch Kapitel 7.2.7 Infomenu ).

15 Zusatzinformation

Zur Vermeidung einer Beschadigung durch Tiefentladung darf die Batterie nicht langer als 3 Monate ohne Ladung
gelagert werden.

Bei AuRerbetriebsetzung des Gerates (Abschaltung der Netzversorgung) ist die Batterie unbedingt spatesten nach 1
Monat abzuklemmen und nach 3 Monaten zu laden.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat nicht in Bereichen montiert wird, deren dauerhafte Temperatur Uber 25°C liegt.
Dauerhafte Temperaturen tber 25°C reduzieren die Lebensdauer des Akkus. Um eine Beschadigung des Akkus
bei Temperaturen lber 25°C zu vermeiden, regelt ein am Akku befindlicher Temperatursensor die Ladeschluss-
spannung wéhrend des Ladevorgangs ab. Die volle Kapazitéat kann bei Temperaturen tiber 25°C damit nicht mehr
erreicht bzw. garantiert werden. Zur einwandfreien Funktion des Temperatursensors muss der Akku bis zu den
Akkuhaltewinkeln geschoben werden bzw. biindig mit den Winkeln abschliel3en.

Das Gerat darf nur fur Anwendungen in Innenrdumen verwendet werden.

Der Touchscreen kann mit milden Haushaltsreinigern ( z.B. Handspulmitteln ) gesaubert werden.

16 Fernmeldetableau FMT-02

Das Fernmeldetableau dient zur weitergeleiteten Auswertung der Statusinformationen des LPS260. Nur fur diese Elektronik
darf das Tableau eingesetzt werden. Ein anderweitiger Einsatz oder ein Falschanschluss filhren zur Beschadigung der
Elektronik.

Das Tableau wertet die Schaltzustande der potentialfreien Kontakte aus und bringt diese zur Anzeige.

Folgende Zustande werden Angezeigt:

- Anlage betriebsbereit (LED griin)

- Speisung aus Batterie (LED rot)

- Anlage gestort (LED rot blinkend)

- Notlicht blockiert (LED rot blinkend)

Zusatzlich ist ein Summer in die Fehlermeldung integriert .
Der Summer ertdnt bei folgenden Anzeigen (Fehlern):

- Anlage gestort
- Notlicht blockiert

Der Summer kann Uber die Taste “Summer aus” quittiert werden.
- Die Fehlermeldung (optisch und akustisch) wird zuriickgesetzt, wenn der
Fehler nicht mehr ansteht.

Ob die Anzeige richtig arbeitet (LED’s OK) kann Uber die Taste “LED Test” kontrolliert werden.
Bei Betatigung leuchten alle Anzeige-LED’s auf und der Summer ertont.
Wird der Test-Taster nicht mehr betatigt, wechselt die Anzeige wieder in den aktuellen Anzeige-Status zurtick.

Anschluss:

Die Spannungsversorgung wird aus der Gruppenversorgung realisiert.

Die weiteren Anschlisse werden gemaf unten angefiihrtem Anschlussplan hergestellt.
Nur ein ordnungsgemafer Anschluss fihrt zu einer einwandfreien Auswertung.
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Anschluss von einem LPS an ein Fernmeldetableau

LPS

Stellung der

bei Anlage OK |

Femmeldetableau

)

S

w
GND
12V

v+ l._.ll./ lo—o/

[alz]a]a]2]8]s]s]x]s]

Anlage gestan
Spetsung aus Battorio)

Notlieht blockiert

PP

Bemerkung: Die Zahl

geben die N nbezeichnungen auf den Anschlussklemmen des LPS wieder.

Am LPS mussen wie dargestelit folgende Klemmen lberbriickt werden => 12V+ ( Klemme 44 ) von 44 auf 42, 42 auf 39, 39 auf 37 !
Die Verbindung zwischen Fernmeldetableau und LPS erfolgt iiber ein 5- poliges Kabel. Kabelldingen und Querschnitte siehe

Bedienungsanleitung !

Anschluss von mehreren LPS-Anlagen an ein Fernmeldetableau

Die Verbindung zwischen Fernmeldetableau und Master LPS erfolgt liber ein

5- poliges Kabel. Fir die Verbindung den einzelnen LPS-Anlagen reicht
ein 4-poliges Kabel. Kabellingen und Querschnitte siehe Bedienungsanleitung |

Die 12V+ Spannungsversorgung darf nur vom Master LPS abgegriffen werden
{ Klemme 44 ) und muss mit der Klemme 39 des Master-LPS verbunden werden.

Bemerkung: Jede Klemme ist 2polig ausgefiihrt !

LPS Master LPS Slave 1 LPS Slave n
Stellung der Siellung der Stellung der
Relaiskontakte Relaiskontakte Relaiskontakie
bel Anlage OK | bei Anlage OK ! bei Anlage OK !
'I e
o1 = =k
37 37 —137
: 38 38 38
£ SEIEN 39 SEIEN
§ 40| ® —{a0]_® 40| ®
3 ﬂj 1:1 ﬂ]
£ e 42/ 1]
s iy 43 43 43
5(4]3 5 B L i ]
= 44|+ 44 44
1 48] - [45] 45|
Fi: S
Tf3 s
i LY
& “w

Bemerkung: Die Zahlenfelder geben die Nummernbezeichnungen auf den Anschlussklemmen des jeweiligen LPS wieder. Am letzten
angeschlossenen LPS ( hier LPS Slave n ) miissen wie darg lit folgende Ki uberbriickt werden => 42 auf 39, 39 auf 37 |
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17 Netzwéachter

Wie schon in Kapitel 7.2.6 erwéhnt, stehen im Netzwéachtermeni 4 Netzwachter zur Verfigung. Jeder Netzwéachter kann einer
beliebigen Gruppe zugeordnet werden. So besteht die Mdglichkeit mit nur einem Netzwachter und dessen Auslésung alle
Gruppen oder separate Gruppen und deren Bereitschaftsleuchten einzuschalten.

Hierzu miissen bzw. kénnen an die Netzwéchteranschlussklemme des LPS260 bis zu 4 Uberwachungsrelais mit potentialfreien
Kontakt angeschlossen werden. Bei Ausfall eines Netzes wird dieser Kontakt ( in Reihe mit 1K Widerstand ) tGiber den Klemmen
46/47 (NW1) bzw. 48/49 (NW2) bzw. 50/51 ( NW3') bzw. 52/53 ( NW4 ) unterbrochen. Ebenfalls wird ein Kurzschluss an den
Netzwachteranschlussklemmen erkannt ( 1K Widerstand ~ 0 Ohm ).

Damit vor Ort kein 1K Widerstand verbaut werden muss, steht ein Uberwachungsrelais zur Verfiigung, in dem der 1K Wider-
stand bereits implementiert wurde =>

Ll

- Unterspannungsuiberwachung in 3 Phasennetzen. Bei Anschluss von nur einer Phase missen die restlichen zwei
Phaseneingénge des Uberwachungsrelais ebenfalls auf die Einzelphase gelegt werden !

Anschluss des Uberwachungsrelais ( Enya-Netzwéchter ):

Anschlussbeispiel an Netzwéchterklemme 46 und 47 ( NW1 ) — siehe auch Kapitel 5 Anschlussplan.

Input: Kontakt
Dosenklemme
joianga

46 47
Netzwachterklemme LPS260 Nw1

Fall ein anderes Uberwachungsrelais fir die Netzwéchterfunktion genutzt werden soll, so muR ein 1K Widerstand in
Reihe und nah zu dem potentailfreien Kontakt des Uberwachungsrelais angeschlossen werden. Liegt die zu iber-
wachende Spannung ordnungsmemaf an, so ist der potentialfreie Kontakt des Uberwachungsrelais geschlossen.
4 x 1K Widerstande liegen dem LPS260 bei !
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18 Gehdusemontage und Bohrplan

Befestigungsschrauben

Kabeleinfiihrung
Kabelfangschiene

«

Anschluss
Webinterface

Anschluss
Servicemodul

i Sicherungen

Temperatursensor

Akkuhaltewinkel

Gehausedeckel Elektronik

Gehausedeckel Akku

Befestigungschrauben am LPS260-Gehéause leicht [6sen und Gehausedeckel Elektronik bzw. Geh&usedeckel Akku
nach vorne abnehmen.

Montageplatz festlegen und mit einem 10er Bohrer unter Zuhilfenahme der im Bohrplan angegebenen MaRe die
Befestigungslécher bohren.

Das Geréat mit den beigelegten Diibeln an die Montageebene schrauben.

Achtung! Aufgrund des Akkugewichts sind beide Akkuhaltewinkel mit jeweils 2 Schrauben mit
Langschaftdibeln fest mit der Montageebene zu verschrauben!

Anschlusskabel durch die Kabeleinfiihrung in das Gehéause einfiihren und elektrischen Anschluss gem. Anschluss-
plan vornehmen. Die Kabelfangschiene dient der Zugentlastung der eingefuhrten Anschlusskabel.

Den Akku auf die Haltewinkel aufsetzen und Anschluss herstellen. Dazu die Akkukabel (rot = + / schwarz = -) mit den
daftur vorgesehenen Schrauben an die entsprechenden Pole anschrauben.

Achtung! Ein Verpolen des Akkus kann unter Umsténden zur Zerstérung der Elektronik fihren ! Dieser Fehler
ist nicht durch die Garantie abgedeckt.
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18.1 Bohrplan und Abmessungen
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18.2 Bohrplan und Abmessungen mit Zusatzgehduse ( 2 Akkus )
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